
UWAGA:

Kable układać w metalowych korytach 

ocynkowanych, wzdłuż najkrótszej drogi od szafy do 

odbiornika. Odejścia od koryt wykonać w giętkich 

rurkach spiralnych PVC i rurkach RL o średnicy 

dopasowanej do przewodu.

Koryta mocowac stosując uchwyty ścienne, odciągi, 

konstrukcjie itp.

Przewody od szafy SSUW do puszek pośrednich 

filtrów ułożyć w korytkach kablowych. Od puszek do 

siłowników pneumatycznych ułożyć przewody 

LIYYżo3x0,5mm2 w rurkach spiralnych PVC 

mocowanych do rurociągów przy pomocy opasek.
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LIYY 5x0,5mm2
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LIYY10x0,5mm2
LIYY16x0,5mm2

YDYżo 3x1,5mm2

LIYY 3x0,5mm2
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3xLIYY3x0,5mm2

YDYżo 4x2,5mm2

5xLgY25mm2
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5xLgY25mm2
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